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Il Rinnovamento Enerdetico Negli Edifici

Oggetto: Dettaglio di massima quantita impianto elettrico cantiere Croce Rossa sede di Bergamo

PREMESSA : il seguente dettaglio di massima riporta le quantita conteggiate sulla base dei disegni
di Lay Out architettonico ricevuti, in data 28/01/2025, dallo studio 1a1 Progetti srl Societa tra
Professionisti-via XX settembre 37, 20094, Corsico (MI) sol 1 senza ascensore elaborato n° 04 A.

Inoltre precisiamo che rispetto al precedente quotazione del 29/07/2024 I'impianto elettrico & oggetto
di rifacimento completo e non di adeguamento normativo dell'impianto esistente.

Infine sono state aggiunte le seguenti voci:

- Impianto elettrico locali accessori (Magazzini interrati, Depositi,zona coperta parking Autolettighe)
- Impianti elettrici esterni (llluminazione, TV SAT, Videocitofono, TVCC, Rete di Terra)

- Impianto Fotovoltaico con accumulo potenza 19,36 kWp su tetto piano autorimessa

Descrizione lavori

Nuovo impianto elettrico

Materiale utilizzato

Qta Tipo

Piano primo

Impianto tipo Ufficio Mg25 circa (n° 6 unita)

N°4 punti luce semplice posa incasso

N°4 punti luce comando interrotto

N°1 punto lampada emergenza

N°4 punto presa universale di servizio

N°2 punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
N°2 punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
N°8 punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6

N°1 punto termostato tubazione e fili posa incasso

N°2 punto alimentazione fan coil compreso collegamento
N°4 placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

N°3 placche Ticino bianca pvc 4 posti

N°2 placche Ticino bianca pvc 7 posti
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N°2

N°4

N°1

N°1

prese unel aggiuntive nella stessa scatola
prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil } in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 [P42
Montata in opera

Impianto tipo Ufficio Mg15 circa (n° 7 unita)

N°2

N°2

N°1

N°2

N°1

N°1

N°4

N°1

N°1

N°2

N°3

N°2

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6
punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti
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N°1

N°2

N°6

N°1

N°2

N°1

prese unel aggiuntive nella stessa scatola

prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil } in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP42
Montata in opera

Impianto tipo Ufficio / magazzino Mq10 circa (n° 5 unita)

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°4

N°1

N°1

N°2

N°3

N°2

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6
punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti
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N°1

N°2

N°6

N°1

N°1

N°1

prese unel aggiuntive nella stessa scatola

prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP42
Montata in opera

Impianto tipo Ufficio Ma35 circa

N°6

N°6

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6
punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti
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N°4

N°6

N°1

N°6

N°1

prese unel aggiuntive nella stessa scatola
prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP42
Montata in opera

Impianto servizi igienici

N°10

N°7

N°3

N°4

N*1

N°2

N°3

N°12

N°4

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

impianto allarme disabili

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione asciuga mani compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea asciugamani ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
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N°8

N°3

N°3

plafoniere tonda Led arteleta 18W con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera

asciugamani ad aria Vortice super DRY montati in opera

Disimpegni, sala attesa e scala

N°16

N°25

N°10

N°8

N°4

N°8

N°40

N°4

N°1

N°16

N°10

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando pulsante

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento

placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione

adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera
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N°1

N°1

fornitura e messa in opera di mt45 passerella a filo in acciaio
200x75 comprensiva di coperchio e accessori per contenimento
Cavi energia

fornitura e messa in opera di mt45 passerella a filo in acciaio
100x75 comprensiva di coperchio e accessori per contenimento
Cavi speciali

Quadro elettrico generale piano primo

N°1

fornitura e messa in opera di quadro metallico ABB 1600x800
Con base da terra, completo di interruttori, porta in cristallo
€ accessori

Quadro rete dati piano primo

N°®1

N°1

fornitura e messa in opera di quadro metallico 1100x600X600

Con base da terra, completo di petch pannel, ripiani, switch

serie di prese universali, pannelli di gestione cavi e porta in cristallo
accessori cablato e certificato con numerazione cavi

UPS SEP 3000 A5 collegato in opera
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Piano Terra

Impianto tipo Ufficio / Magazzino Mg25 circa (n° 2 unita)

N°4 punti luce semplice posa incasso

N°4 punti luce comando interrotto

N°1 punto lampada emergenza

N°4 punto presa universale di servizio

N°2 punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
N°2 punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
N°8 punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6

N°1 punto termostato tubazione e fili posa incasso

N°2 punto alimentazione fan coil compreso collegamento
N°4 placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

N°3 placche Ticino bianca pvc 4 posti

N°2 placche Ticino bianca pvc 7 posti

N°2 prese unel aggiuntive nella stessa scatola

N°4 prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

N°6 linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,

linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

Ne1 quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
N°4 plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

N=1 plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera
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Impianto tipo Ufficio Ma15 circa (n° 4 unita)

N°2
N°2
N°1
N°2
N°1

N°1

N°1
N°1
N°2

N°3

N°1

N°2

N°6

N°1

N°2

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6
punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti

prese unel aggiuntive nella stessa scatola

prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata
nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)
quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con

Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera
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Impianto tipo Ufficio / magazzino Mq10 circa (n°2 unita)

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°4

N°1

N°1

N°2

N°3

N°2

N°1

N°2

N°6

N°1

N°1

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6
punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticlno Matlx Go bianca pve 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti

prese unel aggiuntive nella stessa scatola

prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera




Impianto Sala Relax Mq35 circa

N°6

N°6

N°1

N°4

N°2

N°1

N°3

N°6

N°1

N°4

N°1

N°6

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

placche Ticino bianca pvc 7 posti

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 P42
Montata in opera
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Impianto Spogliatoi (n°® 2 unita)

N°6

N°6

N°1

N°4

N°1

N°2

N°1

N°1

N°5

N°1

N°6

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti

punto Phone con alimentazione e collegamento

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea fan coil, linea Phone ) in cavo
FG16 di sezione

adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata
nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 [P42
Montata in opera
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Impianto tipo Camere (n° 2 camere)

N°2

N°2

N°1

N°4

N°1

N°1

N°®1

N°8

N°4

N°1

N°2

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando invertito da tre posti

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)
quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni
plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con

Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP42
Montata in opera
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Impianto sala riunioni

N°10
N°5
N°2
N°4
N°1
N°1
N°4
N°1
N°4
N4

N°5

N°4
N°8

N°6

N1

N°10

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto presa universale a servizio scrivanie linea normale
punto presa universale a serv. scrivanie linea preferenziale
punto presa Dati completo di presa RJ45 UTP Cat.6

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera
placche Ticino bianca pvc 4 posti

placche Ticino bianca pvc 7 posti

prese unel aggiuntive nella stessa scatola

prese bipasso aggiuntive nella stessa scatola

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea prese scrivanie, linea prese
preferenziali, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata
nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 |IP42
Montata in opera
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Impianto servizi igienici

N°13

N°12

N°4

N°4

N°1

N°2

N°4

N°12

N°1

N°13

N°4

N°4

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando interrotto

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

impianto allarme disabili

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione asciuga mani compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea asciugamani ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
singole utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere tonda Led arteleta 18W con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP42
Montata in opera

asciugamani ad aria Vortice super DRY montati in opera
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Disimpegni, sala attesa e scala

N°10

N°8

N°4

N°8

N°40

N°4

N°1

N°16

N°10

N°1

N°1

punti luce semplice posa incasso

punti luce comando pulsante

punto lampada emergenza

punto presa universale di servizio

punto termostato tubazione e fili posa incasso

punto alimentazione fan coil compreso collegamento
placche Ticino Matix Go bianca pvc 3 posti in opera

linee alimentazione utenze (linea luce, linea emergenze,
linea prese di servizio, linea fan coil ) in cavo FG16 di sezione
adeguata a partire dal quadro generale di piano fino alle
sinyule utenze ufficio 1 tramite passerella a filo collocata

nel pavimento galleggiante del corridoio (escluso passerella)

quota scatole derivazione e distribuzione tubazioni

plafoniere Pannel Led Disano 33W rettangolare con
Cornice da plafone montata in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera

fornitura e messa in opera di mt45 passerella a filo in acciaio
200x75 comprensiva di coperchio e accessori per contenimento
Cavi energia

fornitura e messa in opera di mt45 passerella a filo in acciaio
100x75 comprensiva di coperchio e accessori per contenimento
Cavi speciali
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Quadro elettrico generale piano Terra

N°1 fornitura e messa in opera di quadro metallico ABB 1600x800
Con base da terra, completo di interruttori, porta in cristallo
e accessori

Quadro rete dati piano Terra

N°1 fornitura e messa in opera di quadro metallico 1100x600X600
Con base da terra, completo di petch pannel, ripiani, switch
serie di prese universali, pannelli di gestione cavi e porta in cristallo
accessori cablato e certificato con numerazione cavi

N°1 UPS SEP 3000 A5 collegato in opera

TOTALE QUADRO
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Locali accessori

Impianto di illuminazione e prese Scantinato

N°18

N°6

N°4

N°4

N°1

N°1

N°1

N°18

N°4

N°1

N°1

N°1

punti luce semplice tubazione in pvc a vista

punto accensione interrotte posa a vista

punto luce emergenza posa a vista

punto presa universale posa a vista

punto quadro con due prese CEE 2x16A posa a vista

punto alimentazione pompa sommersa posa a vista
distribuzione linee in tubo pvc a vista con scatole e accessori
plafoniere Fosnova Roda 36W | ed in npera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 1P42
Montata in opera

quadro generale 36 moduli in pvc a vista
linea alimentazione in cavo FG16 5x4 a partire dal quadro
generale fino al centralino scantinato posato entro apposita

Tubazione minuteria in opera

impianto luce scala accesso scantinato posa sotto traccia
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Impianto di illuminazione e prese Depositi piano interrato

N°10

N°6

N°4

N°4

N°1

N°1

N°1

N°10

N°4

N°1

N°1

N°1

punti luce semplice tubazione in pvc a vista

punto accensione interrotte posa a vista

punto luce emergenza posa a vista

punto presa universale posa a vista

punto quadro con due prese CEE 2x16A posa a vista

punto alimentazione pompa sommersa posa a vista
distribuzione linee in tubo pvc a vista con scatole e accessori
plafoniere Disano Thema 49W Led IP65 in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP65
Montata in opera

quadro generale 36 moduli in pvc a vista
linea alimentazione in cavo FG16 5x4 a partire dal quadro
generale fino al centralino scantinato posato entro apposita

Tubazione minuteria in opera

impianto luce rampa accesso autorimessa posa a vista
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Impianto di illuminazione e prese Autoparco

N°10

N°2

N°4

N°7

N°1

N°10

N°1

N°7

N°1

punti luce semplice tubazione in pvc a vista

punto accensione sensore di movimento posa a vista

punto luce emergenza posa a vista

punto quadro con due prese CEE 2x16A e due prese
universali compreso interruttori magnetotermici di
protezione 2x16A posa a vista

distribuzione linee con mt 60 passerella asolata 100x80 con
accessori a partire dal quadro generale per tutto il
perimetro del deposito, stacchi per utenze in tubo pvc

Con accessori stagni

plafoniere Disano Thema 49W Led IP85 in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP65
Montata in opera

quadro generale 96 moduli in pvc con portello cieco a vista

linea alimentazione in cavo FG16 5x4 a partire dal quadro
generale fino alle singole prese CEE

linea alimentazione in cavo FG16 5x16 a partire dal quadro
generale fino al quadro deposito croce rosa posato entro
Apposita Tubazione minuteria in opera
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Centrale termica e CDZ

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

N°1

punti luce semplice tubazione in pvc a vista
punto accensione interrotta posa a vista
punto luce emergenza posa a vista

punto quadro con una prese CEE 2x16A e due prese
universali compreso interruttori magnetotermici di
protezione 2x16A posa a vista

distribuzione linee con mt 20 passerella asolata 100x80 con
accessori a partire dal quadro generale per tutto il
perimetro del locale, stacchi per utenze in tubo pvc

Con accessori stagni

plafoniere Disano Thema 49W Led IP65 in opera

plafoniera emergenza Beghelli SE Led 150 IP65
Montata in opera

quadro generale 96 moduli in pvc con portello cieco a vista

linea alimentazione in cavo FG16 5x1,5 a partire dal quadro
generale fino alle singole utenze e cavi schermati per sonde
compreso collegamenti in opera

linea alimentazione in cavo FG16 5x25 a partire dal quadro
generale fino al quadro centrale termica croce rosa posato entro
Apposita Tubazione minuteria in opera (mt25)

linea alimentazione in cavo FG16 5x25 a partire dal quadro
quadro centrale termica fino alla pompa di calore posato entro
Apposita Tubazione minuteria in opera (MT15)

collegamento pompa di calore con apposito sezionatore in
Contenitore IP85, tubazioni e guaine in metallo zincato
Compreso cavi schermati per comando accensione
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Quadro e linea alimentazione generale

N°1 avanquadro zona contatori comprensivo di quadro in pvc
Con portella cieca e accessori contenente interruttore
Differenziale magnetotermico 4x250A regolabile
Minuteria in opera

N°1 linea alimentazione in cavo unipolare 3x1x70+1x50
A partire dal vano contatori fino al quadro generala (mt30)
Posto entro apposita tubazione interrata. Minuteria in opera

N°1 fornitura e messa in opera di quadro metallico ABB 1800x800

Con risalita cavo 400 e base da terra, completo di interruttori,
porta in cristallo e accessori

Esterni

Impianto illuminazione esterna

N°16 punti luce semplice in cavo HO7-RNF 3x1,5 posa
tubazioni sotto traccia e o a vista in derivazione
Dai locali interni, per alimentazione fari facciate

N°4 linee dorsali per alimentazione singoli gruppi fari
In cavo FG16 3x2,5 a partire dal quadro generale
Fino alle singole scatole di derivazione dedicate

N®16 fari Disano Mini Rodio 73W Led 4K in opera
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Impianto antenna e satellitare

N°1

N°1

Impianto d’'antenna centralizzata per la ricezione dei principali canali

Nazionali comprendente la distribuzione
Il montaggio delle prese nei punti stabiliti e Ia fornitura

In opera delle antenne e del centralino. Minuteria e cavetteria in opera

impianto satellitare comprendente la parabola, la distribuzione
E una presa (escluso decoder). In opera

Impianto videocitofonico

N°1 impianto videocitofonico monofamiliare serie Ticino Sfera
Comprensivo di un’ unita esterna a una chiamate con modulo
Audio video, due unita interne, Attuatori per apertura
cancelletto minuteria e cavetteria
In opera

Impianto TVCC

Pz6 telecamera Bullet IP 4MP

Pz6 base per telecamera

Pz1 NVR POE HDMI 8 ingressi

Pz1 HD 1TB ATA

Pz1 monitor 21,5" HDMI

Pz1 serie di prese universali

N°1 minuteria e cavetteria in opera
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Impianto di messa a terra

N°1

N°1

N°1

Impianto di messa a terra comprendente sei spandenti
Rame Mt1.5 collegati tra loro con corda rame nuda mmq50
Formazione di collettore principale

Minuteria e cavetteria in opera

equipotenziale primario

equipotenziale secondario e distribuzione cavi ai piani
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FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 19,36 KWP DA

Su tetto piano Zona ricovero autolettighe

Il computo riguarda la fornitura ed installazione “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico connesso alla rete
pubblica per la produzione di energia elettrica.

11 sisterna sara istallato conformemente alle caratteristiche ed ai requisiti definiti dalla norma CEI 0-21 secondo il
progetto redatto da un Professionista isctitto all’albo che si occupera anche di tutte le pratiche necessarie per la

connessione di tete e per lo Scambio sul Posto.

Elenco materiali di fornitura con indicazione delle caratteristiche essenziali:

N° 44 moduli fotovoltaici monoctistallini della potenza di picco di 440 W

. potenza massima Pmpp = 440 W -0/+2%

° vetro antiriflesso a basso contenuto di ferro

NP° 01 inverter monofase ibrido Pn=20000 W

® Potenza massima etogabile 20000 W
e Tensione alternata in uscita 380V
® Rendimento Furopeo minimo 96%

Quadro fotovoltaico di sezionamento/protezione intetfaccia certificata

e Fornitura e posa in opera di centralino solare incluso tutto il necessario per il funzionamento la
protezione ed il controllo dell’impianto ed il sezionamento stringhe con UPS per gestione interfaccia e

Controllo dei catichi con powet control e matet ttifase

Struttura di fissaggio moduli
e TFornitura di Struttura di supporto per 44 moduli FV in profilati di alluminio anodizzato, bulloneria in

acciaio inox, squadrette e clips per il fissaggio alla struttura della copettura .con zavotte pet tetto piano




Matetiale vatio e manodopera
e TFornitura di materiale elettrico e vatio: quanto basta di cavi eletttici solari (FG7OM2), cavi FG16 ¢
NO7V-K, tubazioni e guaine in PVC, canaline, motsetti ecc., inclusa la posa di tutto il necessatio per la
fornitura “chiavi in mano” dell'impianto inclusi eventuali soptalluoghi di assistenza all' Ente Distributore

di Energia Eletttica. Manodopeta pet montaggio meccanico e Pistallazione elettrica dell'inteto impianto

Progettazione e pratiche di allaccio

e Progettazione redatta da professionista abilitato e pratiche pet I'esecuzione dei lavori e di allaccio

Accumulo

N°3 battetie Litio 7 KWh cad. pet accumulo totale 21KWh

N°1 modulo BMS di gestione battetie da accumulo

N°1 smart power sensot monofase max100A cavo di rete (mt25) in

N°1 opeta messa in opera accumulo




Principali marche di riferimento Materiali utilizzati
Passerelle a filo e asolate marca SATI

Quadri con basamento da terra marca ABB

Quadri da parete in pvc marca Bocchiotti

llluminazione interna con Panel Led marca Disano
Hluminazione interna P65 Thema 49W Led marca Disano
Nlluminazione esterna IP65 Minirodio 73W Led marca Disano
llluminazione emergenza Led marca Beghelli

Quadretti prese CEE marca Magrini

Frutti prese civile marca Ticino Matix GO placca pvc bianca

Rete dati marca WP







