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CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 DI POSA A SOFFITTO O A PARETE COMPLETO DI COMPLESSO AUTONOMO DI EMERGENZA
MARCA DISANO ART. 963 HYDRO LED

PIANO  TERRA

APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE LED PANEL 600x600 mm CON LED POTENZA 23W 3700 Im 4000°K CRI 80 DIMMERABILE DALI
COMPLETO DI CORNICE PER POSA A VISTA A SOFFITTO
MARCA DISANO ART. 834 RODI HE
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. APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE CON LED DA 10 W 803 Im 3000°K DIMMERABILE DALI diam. 280 mm CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO POSA A VISTA A SOFFITTO GRADO DI PROTEZIONE IP65
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Mains: | CARATTERISTICHE DEL CAVO DI CONTROLLO DiCube ALLE LAMPADE |
. | no schermato, no twistato |
PIANO PRIMO 230V 50/60 Hz | |
2 wires 1 ’5mm | Cavo 2x0.50 mmg max. 100 m |
Cavo 2x0.75 mmg max. 150 m
| Cavo 2x1.50 mmg max. 300 m |
: Cavo 2x2.50 mmg max. 500 m :
% I | Sono ammesse tutte le topologie di cablaggio (stella, albero, lineare, mista), eccetto la |
| configurazione ad anello chiuso. |
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