Via Broseta

Via della Croce Rossa

QUADRO ELETTRICO
RICEZIONE ENERGIA
LIl / QEO1

I 1 CANALE PORTACAVI dim. 300x80 mm
- DINUOVA POSA SOTTO PAVIMENTO
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d i PUNTO DI INGRESSO NELLO STABILE

o DI CONDUTTORI IN CAVO AL CANALE

: PORTACAVI DI ACCIAIO ZINCATO
DIM. 200x80 mm A SOFFITTO DEL PIANO
INTERRATO AL MONTANTE IMPIANTI ELETTRICI
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%KPOZZETTO ROMPITRATTA INTERRATO

N°2 CAVIDOTTI FLESSIBILI INTERRATI diam. 160 mm
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POSATI AD UNA PROFONDITA' MINIMA DI 50 cm
DAL PIANO DI CALPESTIO CON PROTEZIONE MECCANICA

| 1 CANALE PORTACAVI dim. 200x80 mm |
- DINUOVA POSA SOTTO PAVIMENTO -
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LOCALE SERVER PIANO PRIMO

DATI

1 CANALE PORTACAVI dim. 150x80 mm I
- DINUOVA POSA SOTTO PAVIMENTO -

| 1 CANALE PORTACAVI dim. 200x80 mm

DI NUOVA POSA A PARETE

QUADRO ELETTRICO LOCALE

Deposito
H 220
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| 1 CANALE PORTACAVI dim. 300x80 mm |
JOVA POSA SOTTO PAVIMENTO

- DI NU
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PIANO INTERRATO

e e
Lt

! Ufficio
L== presidente

e
Lt

! B OUA POCA A D Lm0 mm I\ '~ Q DATI LOCALE SERVER PIANO TERRA
L COPERCHIO DI CHIUSURA__ h @
Lo o o o o o o ! ! . 1
| 1 CANALE PORTACAVI dim. 200x80 mm | | |
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NODO EQUIPOTENZIALE AMBULATORIO

Simbolo su
planimetria

M EQG

Conduttore di protezione derivato dalla
dorsale o dal quadro di piano
FG17 sezione uguale al conduttore di
fase pid grande (1x16 mm2)

Barra equipotenziale posata in scatola da

7IA N1 fzzz77— Serramento metallico (FG17 1G6)
?IAN2 Yzz7z77— Sub nodo prese 1 (FG17 1G2,5)
VIAN3 tzzz7z7— Sub nodo prese 1 (FG17 1G2,5)
viAN4 tzzz7z7— Sub nodo prese 1 (FG17 1G2,5)
VIANS tzzzz7— Prese torretta (FG17 1G2,5)

vI{ N6 _f7z7777— Presa di servizio (FG17 1G2,5)

Q=#d N7 Yzz7z77— Sub nodo tubi adduzione acqua (FG17 1G6)
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1 CANALE PORTACAVI dim. 200x80 mm
DI NUOVA POSA A PARETE J

Deposito
H 220
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ELETTRICI AL PIANO

T TERRA

Disimp. j

Deposito
H 140

Deposito
H 140

accesso
dall'autoparco

accesso
dall'autoparco

Deposito
H 250

Deposito
H 250

LEGENDA

1 PRESA UNEL UNIVERSALE 2x10/16A CON POLI DI TERRA LATERALI E CENTRALE
1 PRESA BIPASSO 2x10/16A CON POLO DI TERRA CENTRALE
ENERGIA NORMALE IN CASSETTA DI MATERIALE PLASTICO INCASSATA A PARETE

1 PRESA UNEL UNIVERSALE 2x10/16A CON POLI DI TERRA LATERALI E CENTRALE
ENERGIA NORMALE IN CASSETTA DI MATERIALE PLASTICO INCASSATA A PARETE

1 PRESA UNEL UNIVERSALE 2x10/16 A CON POLI DI TERRA CENTRALE E LATERALI
IN CUSTODIA DI MATERIALE PLASTICOINSTALLATA A PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

TORRETTA A PAVIMENTO 8 MODULI ENERGIA ELETTRICA NORMALE/TD EQUIPAGGIATA CON:
1 PRESA UNEL UNIVERSALE 2x10/16 A CON POLI DI TERRA CENTRALI E LATERALI

2 PRESE BIPASSO 2x10/16A CON POLO DI TERRA CENTRALE

3 PUNTI TD CON PRESE RJ45 CAT.6

PRESIERE MULTIPLE INSTALLATE SULLE SCRIVANIE, COLLEGATE ALLE PRESE A PARETE O SU TORRETTE CON:
CAVO FG160M16 sez.3x2,5 mm E SPINA UNEL 2x16A+T

1 CONTENITORE PORTAFRUTTI DA ESTERNO COMPONIBILE

5 PRESE UNEL UNIVERSALI 2x10/16 A CON CONTATTI DI TERRA CENTRALE E LATERALI

ALIMENTAZIONE DIRETTA VIDEO PROIETTORE INSTALLATO A SOFFITTO
ALIMENTAZIONE DIRETTA QUADRO DI BORDO MACCHINA ASCENSORE

ALIMENTAZIONE DIRETTA SARACINESCA AUTORIMESSA

PUNTO PRESA PER TRASMISSIONE DATI CAT.6 (WI-FI)
IN CASSETTA DI MATERIALE PLASTICO INCASSATA A PARETE

N. 2 PUNTI PRESA PER TRASMISSIONE DATI CAT.6
INSTALLATE IN CASSETTA DI MATERIALE PLASTICO INCASSATA A PARETE

N. 1 PUNTO PRESA PER RICEZIONE PRORAMMI TELEVISIVI IN DDT
INSTALLATO IN CASSETTA DI MATERIALE PLASTICO INCASSATA A PARETE

PULSANTE CON TIRANTE INCASSATO A PARETE

DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO ALLARME BAGNO INCASSATO A PARETE

PULSANTE UNIPOLARE IN CASSETTA DI MATERIALE
PLASTICO DA INCASSO ANNULLO CHIAMATA WC

DOPPIO PULSANTE PER COMANDO SARACINESCA AUTORIMESSA IN CASSETTA DI MATERIALE
PLASTICO DA ESTERNO CON GRADO DO PROTEZIONE MINIMO IP55

1 PRESA IEC 309 2x16A+T CON INTERRUTTORE DI BLOCCO GRADO DI PROTEZIONE IP65
1 PRESA UNEL UNIVERSALE 2x10/16A CON POLI DI TERRA LATERALI E CENTRALE
IN CUSTODIA DI MATERIALE PLASTICO CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
1 PRESA UNEL UNIVERSALE 2x10/16A CON POLI DI TERRA LATERALI E CENTRALE
IN CUSTODIA DI MATERIALE PLASTICO CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55

NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA (VEDI DISEGNI PARTICOLARI TIPICI)

PULSANTE D'EMERGENZA CON VETRO A FRANGERE SE AZIONATO PROVOCA

LA MESSA FUORI SERVIZIO DI TUTTE LE LINEE ELETTRICHE PRESENTI

IN AUTORIMESSA CON LED DI SEGNALAZIONE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO

DEL SISTEMA DI COMANDO PUNTO ZERO COMPLETO DI CARTELLO DI SEGNALAZIONE

ELETTROPOMPA MONOFASE
CANALE PORTACAVI Fe/Zn DIM. 200x80 mm DI TIPO CHIUSO CON COPERCHIO

INSTALLAZIONE A VISTA PER CONTENIMENTO CONDUTTORI IN CAVO
IMPIANTI ELETTRICI

T CANALE PORTACAVI Fe/Zn DI TIPO A RETE ELETTROSALDATA DI NUOVA

INSTALLAZIONE SOTTO IL PAVIMENTO GALLEGGIANTE

SIGLA CIRCUITO DERIVATO DA QUADRO ELETTRICO

UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE PER LA QUALE DEVE ESSERE PREVISTO UN
INTERRUTTORE DI SEZIONAMENTO 2x32A IN CUSTODIA DI MATERIALE PLASTICO IP55

UNITA' INTERNA VENTILANTE IMPIANTO POMPA DI CALORE

TERMOSTATO AMBIENTE DA PARETE PER UNITA' INTERNA CDZ

FAN COIL INSTALLATO A PAVIMENTO IN PROSSIMITA' DEL QUALE SARA' INSTALLATO
UN INTERRUTTORE DI SEZIONAMENTO 2x16A IN CUSTODIA DI MATERIALE PLASTICO IP55

PULSANTE UNIPOLARE IN CASSETTA DI MATERIALE
PLASTICO DA INCASSO APERTURA PORTA INGRESSO

ELETTROSERRATURA

DOCUMENTAZIONE VALIDA SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

REV DATA DESCRIZIONE ESEGUITO |VERIFICATO [APPROVATO
00 14/02/2025 EMESSO
PIANTA CHIAVE LA DITTA INSTALLATRICE
IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE
COMMITTENTE LIVELLO DI PROGETTO
CROCE ROSSA ITALIANA ESECUTIVO
VIA DELLA CROCE ROSSA, 2 — BERGAMO
PROGETTO SCALA TAVOLA
NSEDIAENTO , 02/25 1:100 [EO2
RISTRUTTURAZIONE UNITA" IMMOBILIARE FILE SCALA PLOTTAGGIO | FORMATO
VIA DELLA CROCE ROSSA, 2 — BERGAMO IE02.DWG 1-1 AO

DENOMINAZIONE TAVOLA

te].3482263747 - fax 0269015446 - email tecnico®studiotaroccofabrizio.it

Tarocco Per.Ind. Fabrizio
STUDIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTO DI FM E PRESE DI CORRENTE

F PIANI INTERRATO TERRA E PRIMO

VERIFICHE E COLLAUDI NOTE
VIA VOLTA, 7 - 20091 BRESSO (MI)

Vietata la riproduzione — Tutti i diritti riservati a norma di legge

A termini delle vigenti leggi sui diritti d’autore questo disegno non potra’ essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza I'autorizzazione della scrivente.
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